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Tæknilegir þættir



Jarðstrengur og loftlínuleiðari - uppbygging



Raunafl, launafl, sýndarafl, aflstuðull

Raunafl

Launafl

f

Aflstuðullinn, cosf, er mælikvarði á hve raunaflið er stór hluti sýndaraflsins



Launafl – spenna – strenglengd 

• Launafl er gagnlegt upp að vissu marki

• Launafl hefur áhrif á spennu í kerfinu

• Launafl er í hlutfalli við spennuna í öðru veldi

• Einn kílómetri af 220 kV jarðstreng framleiðir jafnmikið launafl og...

• ...rúmir 2 km af 132 kV streng

• ...8 km af 66 kV streng

• ...40 km af 33 kV streng

• ...tæplega 100 km af 19 kV streng

• ...180 km af 11 kV streng



Kerfislægir þættir



Staðsetning og hlutverk strengs

~



Launafl og styrkur kerfis

• Samspil launafls og kerfisstyrks í tengipunkti ráðandi þáttur 
varðandi mögulega jarðstrengslengd

• Spennuþrep

• Yfirtónamögnun

• Kerfisstyrkur misjafn eftir landsvæðum

• Í samtengdu kerfi hefur jarðstrengur í einni línu áhrif á 
mögulegar jarðstrengslagnir í annarri (öðrum) línu(m) innan 
sama svæðis

• Þetta á líka við á milli spennustiga!

Áhrif á spennugæði



Lagning og fylliefni



Lagning

Þríhyrningsuppröðun Flöt uppröðun



Strengjasandur - fylliefni

• Leiðir hita frá strengnum

• Varmaviðnám efnisins ráðandi 
þáttur varðandi flutningsgetu

• Rakastig efnisins hefur mikil áhrif á 
varmaviðnámið
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Ísland og útlönd



Spennustig
Loftlína 
(km)

Jarðstrengur 
(km)

Samtals 
(km)

Hlutfall 
(%)

132 kV 753 476 1.228 39

150 kV 1.216 605 1.822 33

220 kV 40 84 124 68

400 kV 946 114 1.061 11

Samtals 2.956 1.279 4.235 30

Spennustig
Loftlína 
(km)

Jarðstrengur 
(km)

Samtals 
(km)

Hlutfall 
(%)

33 kV 27 31 58 53,4

66 kV 906,3 127,5 1.033,8 12,3

132 kV 1.246,8 86,4 1.333,2 6,5

220 kV 917,8 0,07 917,9 0,008

Samtals 3.098 245 3.343 7,3

Danmörk

Ísland

Frakkland

14,5%
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Þróun og framtíðarhorfur



Saga og þróun

• PEX-strengurinn

• Verðsamráð evrópskra framleiðenda

• „Blönduð leið“ 

• Notkun jafnstraums sem „aðalvalkosts“ í flutningskerfum 
óraunhæf næstu áratugi

• Þróun aflrafeindabúnaðar

• Minnkandi kerfisstyrkur vegna vind- og sólarorkuvera



„Blönduð leið“





Lokaorð

• Ítarleg kerfisgreining nauðsynleg í hverju tilfelli

• Áhrif strengs á kerfi og nauðsynlegar aðgerðir háðar 
nokkrum þáttum

• Spennustigi

• Kerfisuppbyggingu

• Skammhlaupsafli

• Hlutverki strengs í kerfi


